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Selvitys Niittykappelin kunnosta ja kunnostettavuudesta 
 

 
Espoon seurakuntayhtymä on teettänyt vuosina 2011, 2014 ja 2017 kuntoarvion, 
mikrobiologisen tutkimuksen, sisäilmatutkimuksen, sekä vuonna 2018 
mikrobitutkimuksen rakenteista ja arvion rakennuksen kunnosta sisäilman 
kannalta. Tutkimuksissa on koottu materiaalinäytteitten ja aistinvaraisten 
havaintojen lisäksi myös aiemmin teetettyjen tutkimusten oleellisimmat asiat. 
Selvityksessä, Mikrobitutkimus rakenteista ja arvio rakennuksen kunnosta 
sisäilman kannalta, on erityisesti selvitetty eri rakenneosien puutteiden ja 
vaurioiden vaikutuksia sisäilmaan, sekä niiden korjaustarpeita. 

 
Tehtyjen tutkimusten ja otettujen näytteiden perusteella on todettu, että vaurioita 
on laaja-alaisesti eri puolilla rakennusta ja rakenteita. Purettaviksi rakenteiksi on 
todettu yläpohjat, välipohjat, maanvastaiset seinät ja ulkoseinät. Lisäksi 
maanvastaisissa alapohjissa ja ryömintätilallisissa alapohjissa on todettu olevan 
kosteusteknisiä puutteita. 

 
Toimenpide-ehdotuksena on suositeltu rakennuksen purkamista 
alapohjarakenteiden ja koko rungon osalta. 

 
Tutkimuksen yhteenvedossa on myös todettu rakennuksen korjauksen 
suorittaminen mahdottomaksi teknisesti niin, että hyvä sisäilman laatu olisi 
saavutettavissa. Täten vaurioiden laajuus huomioiden on rakennuksen 
purkaminen nähty ainoana toimenpiteenä Niittykappeli-rakennukselle. 

  
Selvitys perustuu tutkimuksiin: 

 

• Mikrobitutkimus rakenteista ja arvio rakennuksen kunnosta sisäilman 
kannalta, 27.6.2018 WSP Finland Oy 

• Mikrobiologinen tutkimus, 20.2.2017 WSP Finland Oy 

• Sisäilmatutkimus, 14.2.2014 WSP Finland Oy 

• Kuntoarvio ja PTS-suunnitelma, 28.2.2011 WSP Finland Oy 
 
 

 
 
Selvityksen edellä mainittujen tutkimusten pohjalta laatinut 

 
Heidi Tiihonen, hankekehityspäällikkö 
Skanska Talonrakennus Oy 

 


